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Name

Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

1Zustand

Deckblatt

BHKW

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Bezeichnung:

Inhalt
Blatt:

Vitobloc 200 EM-6/15 R3

Anlage

Betriebsspannung:
Frequenz :
Nennstrom :
Steuerspannung :
Leistung :
Zeichnungsnummer :
Feldbezeichnung

Anlageort

Modul-Nr.

Diese Pläne wurden mit WS-CAD erstellt.
Für diese Technische Unterlage,
behalten wir uns alle Rechte vor.

400 V
50 Hz
16 A
24 V DC
6 kW
EM-6_9
Modulsteuerfeld

******

0 Deckblatt

1 Deckblatt

1 Netz, Generator

2 Versorgung Hilfsantriebe

3 Netzschutz

4 Netzschutz

5 Sicherungsabgänge Hilfsantriebe

6 Batterie, Anlasser

7 Trenverstärker Spannungsregler

8 Bosch-Zündung

12 Not-Halt

13 Generatorschütz

14 Leerblatt

15 BHKW-Basis-Steuerung mit Display

18 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 13-DA1
Digitale Ausgänge

19 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 14-AA1
Analoge Ausgänge

20 BHKW-Basis-Steuerung LSU

21 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 16-AE1
Analoge Eingänge

22 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 17-AE2
Analoge Eingänge

23 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 21-DE3
Digitale Eingänge Schaltschrank

24 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 22-DE4
Digitale Eingänge Schaltschrank

25 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 23-DA2
Digitale Ausgänge Schaltschrank

26 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 24-DA3
Digitale Ausgänge Schaltschrank

27 Potentialfreie Klemmenrelais-Kontakte

28 Potentialfreie Kontakte

40 Übersicht Retrofit

41 Digitale Ausgänge A1-A8

9 BHKW-Basis-Steuerung Gasmodul - Stecker
51

10 BHKW-Basis-Steuerung Gasmodul - Stecker
52

11 BHKW-Basis-Steuerung Gasmodul - Stecker
53

16 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 11-DE1
Digitale Eingänge

17 BHKW-Basis-Steuerung Stecker 12-DE2
Digitale Eingänge

42 Digitale Eingänge E1-E8

43 Analoge Ausgänge A1-A5

44 Analoge Eingänge E1-E8

45 3-Phasen-Leistungsmessung
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Name

Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

1Zustand

Deckblatt

BHKW

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Bezeichnung:

Inhalt
Blatt:

Vitobloc 200 EM-6/15 R3

Anlage

Betriebsspannung:
Frequenz :
Nennstrom :
Steuerspannung :
Leistung :
Zeichnungsnummer :
Feldbezeichnung

Anlageort

Modul-Nr.

Diese Pläne wurden mit WS-CAD erstellt.
Für diese Technische Unterlage,
behalten wir uns alle Rechte vor.

400 V
50 Hz
16 A
24 V DC
6 kW
EM-6_9
Modulsteuerfeld

******

46 Übersicht CAN-Bus

30 Aufbau, Montageplatte (Kanäle)

31 Aufbau, Montageplatte
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46Zustand

Netz, Generatorb
a 09.10.19

17.10.19

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Pflp
Pflp-1T4,-1T5,-1T6

-1Q1:23,24

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

Netzanschluss

Achtung, beim Anschluss auf die
örtlichen EVU-Vorschriften und
Netzformen achten!

PEN-Brücke

-1G1

Synchron-
generator

400 V 50Hz

U V W PE

G
3~

N

Netzfilter

-X1 L1 L2 L3 N PE

C1

C2

1

2
-13K3

/13.5

11kW
Generator-

schütz
Kanal 1

3

4

5

6

-1F1
5x20

T 63mA
Generator-

messspannung

-X6 L1 L2 L3 N PE

L

K
-1T1

20/0,05A

L

K
-1T2

20/0,05A

L

K
-1T3

20/0,05A1

2

3

4

5

6

-1Q1
16A
Netz I> I>I>

13

14

/2
3.

4

23

24

/1
2.

8

N'

L1-1A1 L2 L3 N

L3'L2'L1'

P2

P1
-1T4
60/1A

P2

P1
-1T5
60/1A

P2

P1
-1T6
60/1A

1Q1_C112.7/

1Q1_C212.7/

L10 Gen. 3.1/
L20 Gen. 3.1/
L30 Gen. 3.1/

PE 2.1/

k/L1 3.1/

k/L2 3.1/

k/L3 3.1/

l/L1-L2-L3 3.1/

L1 2.1/
L2 2.1/
L3 2.1/
N 2.1/

N Gen. 3.1/

T4_br 45.2/

T4_bu 45.2/

T5_br 45.2/

T5_bu 45.2/

T6_br 45.2/

T6_bu 45.2/
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Versorgung Hilfsantriebe

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

EVU
Trennklemmen

Versorgung
Hilfsantriebe

-X1 1 2

-2F1
5x20

M 6,3A

3 N PE

-2F2
5x20

T 63mA
Sammelschienen-

spannung

-2F3
5x20

T 63mA
Netzmess-
spannung

-X1 7 8 9 N PE

L11.8/
L21.8/
L31.8/

N1.8/

PE1.8/ PE 3.1/

N 3.1/

N_N 3.1/

L30 N 3.1/

L20 N 3.1/

L10 N 3.1/

L10 S 3.1/
L20 S 3.1/
L30 S 3.1/

N-HA 5.1/

L1-HA 5.1/
L2-HA 5.1/
L3-HA 5.1/
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Netzschutz

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

PTC

Generator-
wicklungs-
temperatur

Netzschutz NAS 3000-GS

PTC
Geno.-Wicklungs-

temperatur
Sollwert
Cos PhiStrom

StB2 StA2 StB4

Netzspannung Sammelschienenspannung Generatorspannung

StC1 StB3 StB1

-X6 1 2

-3A2

L1

1

PTC

36

PE

-3A1

+

41

-

43

L1/k

29

L2/k

30

L3/k

31

*L

32

L2

2

L3

3

N

4

L1

17

L2

18

N

20

L3

19

L1

5

L2

6

N

8

L3

7

L10 Gen.1.8/
L20 Gen.1.8/
L30 Gen.1.8/
N Gen.1.8/

L10 S2.8/
L20 S2.8/
L30 S2.8/
N2.8/

L10 N2.8/
L20 N2.8/
L30 N2.8/
N_N2.8/

k/L11.8/
k/L21.8/
k/L31.8/

l/L1-L2-L31.8/

PE2.8/ PE 4.1/

1L+ 4.1/

N N 45.2/

L30 N 45.2/

L20 N 45.2/

L10 N 45.2/
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Netzschutz

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

Sollwert
Cos PhiStA 4

StA3
StB4

Kanal 1
ist

aus

Freigabe

StA 4 StA 2

Kanal 2
ist

aus

NK ist EIN

StA 2 StA 2

Netzschutz NAS 3000-GS

Netz ok Netz ok

StA1StA3StC2

CAN

24 VDC

13
.5

13
.5

13
.6

13
.6

24VDC

45

PE

-3A1

L+

46

RM

37

RM

38

SY

33 34

GS

35

1

26

Kanal

25

2

28

Kanal

27

-Impuls

24

NEA

23

NK

12

Freigabe

11

-Impuls

22

SY

21

A1

A2
-4K1

Netz ok

12
1114 /13.5

22
2124 /23.2

32
3134 /42.3

43

44
-13K3

/13.5

12

11

14

-25K4
/25.3

12

11

14

-13K1
/13.2

21

22
-13K3

/13.5

4847

1L+3.8/

PE3.8/ PE 5.1/

L- 6.1/

1L+ 6.7/

X5/8 28.1/

48 15.4/

47 15.4/

X5/7 28.1/
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Sicherungsabgänge
Hilfsantriebe

G
E 27.10.14

07.07.15

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

SpnB
SpnB26K2+3->2S

-5X1, -5F5 gelöscht

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

Kühlwasserpumpe

Modul

Heizwasserpumpe

extern

Lüfter

Modul

Speicherentladepumpe

extern

-5F1
5x20
M 2A

Ph N

PE

-5M1

1~
M

PE

12

11

14
-26K1

/26.1 22

21

24

-5F2
5x20
M 2A

Ph N

PE

1~
M

PE

-5F3
5x20
M 2A

Ph N

PE

1~
M

PE

-5F4
5x20
M 2A

Ph N

PE

-5M4

1~
M

PE

12

11

14
-26K5

/26.4 22

21

24

4

3

2

1
-26K2

/26.2

4

3

2

1
-26K3

/26.3

-X5 1 N -X5 2 N

PE4.8/ PE 6.1/

L1-HA2.5/
L2-HA2.5/
L3-HA2.5/

N-HA2.8/ N-HA /

L3-HA 6.1/

L2-HA 6.1/

L1-HA 6.1/
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Batterie, Anlasser
a 02.10.19

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Pflp-6F5

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

AnlasserBatterie
12V DC

12V
+-6B1 -

Batterieladegerät
12V/20A

24VDC

12VDC

12V DC 24V DC

1

2

3

4

5

6

-6Q1
2,8-4,0A

I> I>I>

2A

2A

-6F2
20A
KFZ

-6F3
KFZ
7,5A

DC Versorgung
Steuerung

50

-6M1 M

31 30

-6F4
KFZ
15A

1

2

-12K1
/12.6

Not-Halt

1

2
-12K2

/12.6

Not-Halt

12

11

14

-25K1
/25.1

Anlasser
EIN

1A

1A

-6F1
20A
KFZ

-X2 3

L-

L1-6A1 L2 L3

L+L+PE L-

+-6A2
DC/DC-Wandler

12V/24V-10A
Statron

Typ 2239.1

-

-+

-6F5
KFZ
20A

L1-HA5.8/
L2-HA5.8/
L3-HA5.8/ L+ 8.1/

1L+ 7.1/

PE 8.1/

L- 7.1/
PE5.8/

L-4.8/

1L+4.8/

12VDC 8.2/
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Trenverstärker Spannungsregler

BHKW

14.08.19

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Pfleiderer

Digitaler Spannungsregler
D 350

0...10V

Zone 2
IN

OUT

S2S1
ON

OFF

ON

OFF

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

Digitaler Spannungsregler
R 438

-1..+1V

Sollwert
cos Phi

Zone 2
IN

OUT

S2S1
ON

OFF

ON

OFF

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

Bei Spannungsregler R483
Trennverstärker Eingang und Ausgang
 auf -5..+5V umstellen
Dipschalter S1 und S2

-X6 3 4

-7A3
D350

Generator

0VAI

OUT I-
6

OUT I+
5

0...10V

IN U-
2

IN U+
1

0...10V

-7T1

MINI MCR-2-U-UI-PT-C
T-BUST-BUS

PWR+
7

PWR+
3

PWR-
8

PWR-
4

-7A3
R438

Generator

0VAI

OUT I-
6

OUT I+
5

-5..+5V

IN U-
2

IN U+
1

-5..+5V

-7T1

T-BUST-BUS

PWR+
7

PWR+
3

PWR-
8

PWR-
4

-X6 3 4

1L+ 12.1/1L+6.8/

L- 8.1/L-6.8/

CosPhi+43.6/
CosPhi-43.6/
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Bosch-Zündung

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

-X2 Kl. 6
-X2 Kl. L-

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

Bosch Zündung

CAN CAN

Lambda-
Regelventil

Legende:
Nockenwellensensor ( NW ) auf:Bosch Steuergerät
Kl. 122 (GND)
Kl. 143 (Supply 12V+)
Kl. 208 (Signal)
Kurbelwellensensor ( KW ) auf:Bosch Steuergerät
Kl. 224 (GND)
Kl. 202 (Supply 12V+)
Kl. 209 (Signal)

Lambda-
Sonde Actuator

12VDC6.8/

CAN2 15.1/

CAN1 15.1/

Zündspulen 1-3

Hauptplatine Stecker CAN 42

Diagnose-
Stecker
Bosch

A1

A2
-8K1

Zündung ok.

12
1114 /10.3

22
2124 /23.7

33

34

-12K1
/12.6

Not-Halt

33

34
-12K2

/12.6

Not-Halt

-8F1
KFZ
7,5A

-8F2
KFZ

4A

12

11

14

-26K12
/26.7

Reset

Z1+-X2 Z2+ Z3+

Z1--X2 Z2- Z3-

Z+-X2
12V

Z+ Z+ Z+ Z+ 4 Z- Z- Z- Z- Z- 5

155

-8A1

156 4 105 250 251 253 140

PE PE

1Z+ 2Z+ 3Z+

1Z- 3Z-2Z-

155 156 LSU4,9 105 250 251 253 140

110
116
147
145

4

-8A2

7

5

4

8 6 1

DIAG1 DIAG2 CAN1 CAN2 PE

102101153152

PE6.8/

L-7.7/
PE 9.1/

L- 10.1/

L+6.8/ L+ 10.1/
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BHKW-Basis-Steuerung
Gasmodul - Stecker 51

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung
GASMODUL - Stecker 51

Gasdruck min. Gasdruck max. Gemischdruck max. Übertemperatur
Motor 1 STB SDB Druckdose

Dichttest V1-V2 Reserve

Gasdruck
min.

Gemischdruck
max.

(Option)

Temp.
max.

STB
Kühlwasser

Motorraum
(Klixon 70°C)

-9A1

2 1 34 56 78 910 1112 1314 15

-

16

-9P1

P

-9P3

P

-9T1 -9T2

PE8.8/ PE 10.1/
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BHKW-Basis-Steuerung
Gasmodul - Stecker 52

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung
GASMODUL - Stecker 52

Rückmeldung
Gasventil 1

Temp.
max.

Abgasgegendruck
max.

Motorraum
(Klixon 70°C)

Rückmeldung
Gasventil 2

Rückmeldung
Zündung ok.

Übertemp.
Motor 2

Abgasgegendruck
max. Reserve Reserve Reserve Pick up

V1 V2

b a

-9A1

2 1

-10T1

-10F1
KFZ
7,5A

-10F2
KFZ
7,5A

5

6

5

6

3

4

-12K1
/12.6

Not-Halt

3

4
-12K2

/12.6

Not-Halt

12

11

14

-11K1
/11.6

Gasventil
1

12

11

14

-11K2
/11.7

Gasventil
2

-10P1

P

ZP
D

 1

ZP
D

 2

-10A1

PE

34 56 78 910 1112 1314 1516 1718

12

11

14

-8K1
/8.4

Zündung ok.

-10V1
Gasventil 1

-10V2
Gasventil 2

PE9.8/ PE 11.1/

L-8.8/ L- 11.1/

L+8.8/ L+ 12.1/
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BHKW-Basis-Steuerung
Gasmodul - Stecker 53

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung
GASMODUL - Stecker 53

Not-Halt 1a Not-Halt 1b Not-Halt 2a Not-Halt 2b Reserve Gasventil 1
24 VDC GND Gasventil 2

24 VDC

Sicherheitskette
Not-Halt-Relais
Blatt 12.2

Sicherheitskette
Not-Halt-Relais
Blatt 12.4

A1

A2
-11K2

Gasventil 2

12
1114 /10.1

22 21
24

32 31
34

A1

A2
-11K1

Gasventil 1

12
1114 /10.1

22 21
24

32 31
34

-9A1

1 2 3 4 5 6 7 8

PE10.8/ PE 15.1/

L-10.8/ L- 12.1/
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Norm
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Name

Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

Not-Halt
a 17.10.19

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Pflp-1Q1:23,24

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

Externer
Not-Halt

Sicherheitsschaltgerät

-12A1

Not-Halt

1413 /12.6
2423 /12.6
3433 /23.1

4241

14 24 34 42

41332313

Abschaltung
Einspeiseschalter

A1

A2
-12K2

Not-Halt

1 2 /6.7
3 4 /10.1
5 6 /10.2

2221 /12.2
3433 /8.1
4443 /13.5
5453
6463

13

14
-12A1

/12.1

A1

A2
-12K1

Not-Halt

1 2 /6.7
3 4 /10.1
5 6

2221 /12.2
3433 /8.1
4443 /13.5
5453
6463

23

24

A1 T1 IN1 T2 IN2

A2 T3 IN3 T4 IN F/S

21

22

-12K1
/12.6

21

22
-12K2

/12.6

-X1 11 11.1

21

22

11

12

10.1-X1 10

11

12
-12S1
Not-Halt

Tür

21

22

3

4
-9A1

/11.1

BHKW-Basis-
Steuerung
Gasmodul

12

11

14

-25K11
/25.7

-12F1
KFZ

4A

6

8

7

-25K12
/25.7

Watchdog

1

2
-9A1

/11.1

BHKW-Basis-
Steuerung
Gasmodul

23

24
-1Q1

/1.2

L-11.8/ L- 13.1/

1L+7.7/ 1L+ 13.1/

L+10.8/ L+ 13.1/

1Q1_C21.1/

1Q1_C11.1/
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46Zustand

Generatorschütz
a 09.10.19

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

PflpNK_Ein

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

Netzkuppelschalter
ist EIN

(nur bei Netzersatzbetrieb
notwendig,sonst
 Brücke einlegen)

Netzkuppelschalter
ist AUS

(nur bei Netzersatzbetrieb
notwendig)

A1

A2
-13K2

12
1114 /13.6

22 21
24

A1

A2
-13K1

12
1114 /4.5

22
2124 /13.5

32
3134 /23.2

-13F1
KFZ

2A

22

21

24

-13K1
/13.2

NK-Schalter
ist EIN

-X1 12 13 14 15

43

44

-12K1
/12.6

Not-Halt
43

44
-12K2

/12.6

Not-Halt

12

11

14

-4K1
/4.4

Netz ok.
Kanal 1

12

11

14

-13K2
/13.3

NK-Schalter
ist AUS

23

24
-3A1

/3.2

NEA-Impuls
4.5

32

31

34

-13K4
/13.8

Geno
ist ein

22

21

24

-13K4
/13.8

Geno
ist ein

21

22
-3A1

/3.2

SY-Impuls
4.5

A1

A2
-13K3

11kW

Generatorschütz

21 /1.5
43 /1.5
65 /1.6
1413 /13.8

2221 /4.3
3231 /42.6
4443 /4.6

22

21

24

-25K4
/25.3

A1

A2
-13K4

Generator
ist EIN

12
1114 /23.3

22
2124 /13.4

32
3134 /13.7

13

14
-13K3

/13.5

Genoschütz

L+12.8/
1L+12.8/ 1L+ 15.1/

L-12.8/ L- 15.1/

L+ 40.1/

NK_Ein 42.1/
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46Zustand

Leerblatt

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid
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BHKW-Basis-Steuerung
mit Display

J 23.9.16

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

KlaJSchirm

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

Stecker 2 Stecker 3 Stecker 45 Stecker 46 Stecker 47 Stecker 48

Stecker 41 Stecker 42 Stecker 43 Stecker 44

Display

CAN CAN CAN CANRS 232RS 232

CAN CAN CAN CAN

BHKW-Basis-Steuerung

Stecker 1
24 VDC

Telecontrol
LAN

LON
3000

LAN Anschluss
Kunden-

Direktanschluss

LON-Bus
Kunden-

Direktanschluss

gnge

CAN
zum Beckhoff

CX8050
(Am äußersten Stecker des

CAN-Kabels mit Doppeladerendhülsen
anklemmen)

-15A2 24VGND

1

-15A1

24V

PE

PE

GND

gr

gn/ge

vi

2 3 4 5

sw

ws

PE

2 3 4 1 542 3

-15A4 -15A3

-15F1

24V

13

15High

16Low 16Low

15High

140V

1324V

0V
14

br

ws

gn

ge

ws

br

1L+13.8/ 1L+ 19.1/

CAN28.8/
CAN18.8/

L-13.8/
PE11.8/

L- / 16.1

PE / 22.1

474.8/

484.8/

CAN_R
40.1
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BHKW-Basis-Steuerung
Stecker 11-DE1 Digitale Eingänge

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 11

Ölstand min. Ölstand max. Ölnachfüllsensor Kühlwasserdruck
min. Reserve Reserve Reserve Reserve

Ölstand min. Kühlwasserdruck
min.

-15A2

2 1 34 56 7

-

8

+

910 1112 1314 1516

2

1

-16B1

br

sw

-16B2

bl

L-15.8/ L- 19.1/
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Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

BHKW-Basis-Steuerung
Stecker 12-DE2 Digitale Eingänge

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 12

Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Startposition
Gas A

Startposition
Gas B

-15A2

2 1 34 56 7

-

8

+

910 1112 1314 1516
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46Zustand

BHKW-Basis-Steuerung
Stecker 13-DA1 Digitale Ausgänge

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 13

Lambdaregelventil
AUF

Lambdaregelventil
ZU Ölnachfüllventil Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve

-15A2

1 2 43 65 8

-

7

+

109 1211 1413 1615



Blatt
von

Bearb.

18

Norm

EM-6R3 +

Datum

Datum
5840066 DE

Änderung
Gepr.

20

19

=

Name

Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

BHKW-Basis-Steuerung
Stecker 14-AA1 Analoge Ausgänge

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 14

Rücklaufregelventil/
Heizwasserpumpe Reserve Actuator Gasmischer Lüfter

0-10V Drehzahlregler

Rücklaufregelventil
oder Heizwasserpumpe

0..10V

Reserve (Option)
Actuator

Direktansteuerung
Reserve

(Option)
Gasmischer

0..10V
Reserve

Lüfter
0-10V

(Option)
Drehzahlregler

Sollwert
Reserve

AME 435

-15A2

1

+

2

-

4

-

3

+

6

-

5

+

8

-

7

+

10

-

9

+

12

-

11

+

SP SN Y GND

-X5 3 4 5 6

1L+15.8/
L-16.8/

1L+ 22.1/
L- 25.1/
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46Zustand

BHKW-Basis-Steuerung
LSU

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 15
-15A2

LSU1 LSU4LSU3 LSU6LSU5LSU2
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46Zustand

BHKW-Basis-Steuerung
Stecker 16-AE1 Analoge Eingänge

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 16

Kühlwasser Rücklauf Vorlauf Öltemperatur
Reserve Schallhaubentemperatur Reserve

PT100 PT100 PT100 PT100

-15A2

1

+

2

-

4

-

3

+

6

-

5

+

8

-

7

+

10

-

9

+

12

-

11

+

-21T1

Kühlwasser-
Temperatur

-21T2

Rücklauf-
Temperatur

-21T3

Vorlauf-
Temperatur

-21T5

Schallhauben-
Temperatur
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BHKW-Basis-Steuerung
Stecker 17-AE2 Analoge Eingänge

J 23.9.16

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

KlaJSchirm

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 17

Abgas Öldruck Ext. Sollwert Reserve Reserve Reserve

NiCrNi
      P
0...10 bar
4...20 mA

Reserve Reserve Reserveexterner Sollwert
über Retrofit

-15A2

1

+

2

-

4

-

3

+

6

-

5

+

8

-

7

+

10

-

9

+

12

-

11

+

-22T1

Abgas-
Temperatur

1 2

-22P1

Öldruck

br ws

1L+19.8/
PE15.8/

1L+ 23.1/
PE 40.1/

WS+ 43.1/

SW- 43.1/



Blatt
von

Bearb.

22

Norm

EM-6R3 +

Datum

Datum
5840066 DE

Änderung
Gepr.

24

23

=

Name

Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

BHKW-Basis-Steuerung Stecker 21-DE3 Digitale
Eingänge Schaltschrank

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 21

Not-Halt Netz ok. NK-Schalter
ist EIN

Generator
ist EIN

-1Q1
gestört

KW-Pumpe
gestört

HW-Pumpe
gestört

Reserve Lüfter 1
gestört

Reserve Zündung
ok.

Dichttest

-15A2

4

DE3.1

33

34
-12A1

/12.1

22

21

24

-4K1
/4.4

32

31

34

-13K1
/13.2

12

11

14

-13K4
/13.8

13

14
-1Q1

/1.2

22

21

24

-8K1
/8.4

1
2

16
15

3

DE3.2

6

DE3.3

5

DE3.4

8

DE3.5

7

DE3.6

10

DE3.7

9

DE3.8

12

DE3.9

11

DE3.10

14

DE3.11

13

DE3.12

1L+22.8/ 1L+ 24.1/
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BHKW-Basis-Steuerung Stecker 22-DE4 Digitale
Eingänge Schaltschrank

A 7.4.14

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Klaj-X6/5

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 22

Externe
Anwahl
Netz-

parallel-
betrieb

100%
Leistung
(Wärme)

Externe
Anwahl
Netz-

ersatz-
betrieb

Externe
Anwahl

Gleitende
Fahrweise

Umschaltung
Gas A/B

Externe
Störung 1

Externe
Störung 2

Externe
Störung 3

Externe
Störung 4

Reserve Reserve Reserve Reserve

50-100%
Leistung
(Strom)

Abgas-
STB

-24S1 1324

H
an

d

Au
s

Au
to 23 14

-15A1

4

DE4.1

1
2

16
15

3

DE4.2

6

DE4.3

5

DE4.4

8

DE4.5

7

DE4.6

10

DE4.7

9

DE4.8

12

DE4.9

11

DE4.10

14

DE4.11

13

DE4.12

-X1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

-X6 5

1L+23.8/ 1L+ 25.1/

NP / 41.1

NP100 / 42.1

GF / 41.1

GF100 / 42.1
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BHKW-Basis-Steuerung Stecker 23-DA2 Digitale
Ausgänge Schaltschrank

a
23.05.14
09.10.19

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Pflp
KlajB

Geno_F

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 23

Drehzahl Zündung

-15A2

4

DA5.1

1
2

16
15

3

DA5.2

6

DA5.3

5

DA5.4

8

DA5.5

7

DA5.6

10

DA5.7

9

DA5.8

12

DA5.9

11

DA5.10

14

DA5.11

13

DA5.12

A1

A2
-25K1

Anlasser
EIN

12
1114 /6.7

22 21
24

32 31
34

A1

A2
-25K4

Freigabe
Geno

12
1114 /4.5

22
2124 /13.5

A1

A2
-25K5

Bereit

12
1114 /27.3

A1

A2
-25K6

Betrieb

12
1114 /27.4

A1

A2
-25K11

Abschaltung
Einspeiseschalter

12
1114 /12.8

22 21
24

A1

A2
-25K10

Sammelstörung

12
1114 /27.6

2

91

10
-25K12

Watchdog

6
87 /12.1

1L+24.8/ 1L+ 26.1/

L-19.8/ L- 26.1/

Geno_F 42.1/
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BHKW-Basis-Steuerung Stecker 24-DA3 Digitale
Ausgänge Schaltschrank

E
23.05.14
27.10.14

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

SpnB
KlajB

26K2+3->2S

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

BHKW-Basis-Steuerung - Stecker 24

Reserve Lüfter 2
Reserve

Kesselfreigabe
(bei SFR 3000)

Reserve Reserve Reserve Reserve

-15A2

4

DA6.1

1
2

16
15

3

DA6.2

6

DA6.3

5

DA6.4

8

DA6.5

7

DA6.6

10

DA6.7

9

DA6.8

12

DA6.9

11

DA6.10

14

DA6.11

13

DA6.12

A1

A2
-26K1

Kühlwasser-
pumpe

12
1114 /5.2

22
2124 /5.2

A1

A2
-26K5

Lüfter 1

12
1114 /5.7

22
2124 /5.7

A1

A2
-26K2

Heizwasser-
pumpe

12 /5.4
34 /5.4

A1

A2
-26K3

Speicher-
entlade-
pumpe

12 /5.5
34 /5.5

A1

A2
-26K12

Reset

12
1114 /8.3

22 21
24

1L+25.8/

L-25.8/ L- 40.1/
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Potentialfreie
Klemmenrelais-Kontakte

23.05.14

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

KlajB

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

Modul
Bereit

Modul
Betrieb

Sammelstörung

Potentialfreie Klemmenrelais-Kontakte zur bauseitigen Verwendung

-25K5 14 12 11

12

11

14
-25K5

/25.4 12

11

14
-25K6

/25.4

-25K6 14 12 11

12

11

14
-25K10

/25.6

-25K10 14 12 11
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Name

Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

Potentialfreie Kontakte

BHKW

13.03.14

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

Spensberger
R.Schmid

Freigabe
Netzkuppelschalter

Potentialfreie Kontakte zur bauseitigen Verwendung

-X5 7 8

X5/84.7/

X5/74.7/
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Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

Übersicht Retrofit
a 09.10.19

BHKW

08.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

PflpKondensator entf.

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

SpnB
SmTo

von LON 3000

8-Kanal
Digital

Ausgangsklemme

EL2808

BECKHOFF

8-Kanal
Digital

Eingangsklemme

EL1808

BECKHOFF

EL4014

BECKHOFF

EL4031

BECKHOFF

8-Kanal
Analog

Eingangsklemme
0..20mA 12bit

EL3048

BECKHOFF

3-Phasen-
Leistungs-

messklemme
mit erw.Funkt.

EL3443

BECKHOFF

1-Kanal
Analog

Ausgangsklemme
-10..+10V 12bit

4-Kanal
Analog

Ausgangsklemme
0..20mA 12bit

CX8050

24V 0V

+ +

- -

PE PE

TC

CAN

Tx/Rx

CAN open

X001

St01

St02

X101

-40F1
KFZ

4A

-40A1

1
24

V
5

0V
2

+
6

+
3

-
7

-
4

PE
8

PE

1
A1

/4
1.

1
BH

KW
 N

P-
An

w
ah

l 1
00

%
2

A2
/4

1.
2

BH
KW

 N
P-

An
w
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l 5

0 
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s 
10

0%
3

A3
/4

1.
3

R
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er
ve

4
A4

/4
1.

4
R

es
er

ve
5

A5
/4

1.
5

R
es

er
ve

6
A6

/4
1.

6
R

es
er

ve
7

A7
/4

1.
7

R
es

er
ve

8
A8

/4
1.

8
R

es
er

ve

-40A2

1
E1

/4
2.

1
Ex

te
rn

e 
An

w
ah

l N
et

zp
ar

al
le

l 1
00

%
2

E2
/4

2.
2

Ex
te

rn
e 

An
w

ah
l N

et
zp
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al

le
l 5

0-
10

0%
3

E3
/4

2.
3

N
et

z 
ok

4
E4

/4
2.

4
R

üc
km

el
du

ng
 N

et
zk

up
pe

ls
ch

al
te

r i
st

 E
in

5
E5

/4
2.

5
Fr

ei
ga

be
 G

en
os
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üt

z
6

E6
/4

2.
6
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ng

 G
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t A
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E7
/4
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7
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1
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2
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KW
 Is

t-L
ei

st
un

g
4

M
7

A4
/4

3.
5

BH
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Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

Digitale Ausgänge A1-A8

BHKW

08.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

SpnB
SmTo

Digital Ausgang
EL2808

-40A2

Digital Ausgang
EL2808

-40A2

Digital Ausgang
EL2808

-40A2

Digital Ausgang
EL2808

-40A2

Digital Ausgang
EL2808

-40A2

Digital Ausgang
EL2808

-40A2

Digital Ausgang
EL2808

-40A2

Digital Ausgang
EL2808

-40A2

Anwahl BHKW
Netzparallelbetrieb

100%

Anwahl BHKW
Netzparallelbetrieb

50-100%

Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve

1

A1

BHKW NP-Anwahl 100%

/40.4

9

0V

2

A2

BHKW NP-Anwahl 50 bis
100%

/40.4

10

0V

3

A3

Reserve

/40.4

11

0V

4

A4

Reserve

/40.4

12

0V

5

A5

Reserve

/40.4

13

0V

6

A6

Reserve

/40.5

14

0V

7

A7

Reserve

/40.5

15

0V

8

A8

Reserve

/40.5

16

0V

NP24.2/

GF24.3/
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46Zustand

Digitale Eingänge E1-E8
a 09.10.19

BHKW

08.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

PflpE3, E4, E5

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

SpnB
SmTo

EL 1808
Digital Eingang

-40A3

EL 1808
Digital Eingang

-40A3

EL 1808
Digital Eingang

-40A3

EL 1808
Digital Eingang

-40A3

EL 1808
Digital Eingang

-40A3

EL 1808
Digital Eingang

-40A3

EL 1808
Digital Eingang

-40A3

EL 1808
Digital Eingang

-40A3

Externe Anwahl
Netzparallel 100%

Externe Anwahl
Netzparallel 50-100%

Netz ok Rückmeldung
Netzkuppelschalter ist Ein

Freigabe
Genoschütz

Rückmeldung
Genoschütz ist Aus

Reserve Reserve

1

E1 /40.5

Externe Anwahl
Netzparallel 100%

9

24V

2

E2 /40.5

Externe Anwahl
Netzparallel 50-100%

10

24V

3

E3 /40.5

Netz ok

11

24V

4

E4 /40.5

Rückmeldung
Netzkuppelschalter ist Ein

12

24V

5

E5 /40.5

Freigabe
Genoschütz

13

24V

6

E6 /40.5

Rückmeldung
Genoschütz ist Aus

14

24V

7

E7 /40.5

Reserve

15

24V

8

E8 /40.5

Reserve

16

24V

31

32
-13K3

/13.5

Generatorschütz

32

31

34

-4K1
/4.4

Netz ok

G
Y

0,
75

 m
m

²

G
Y

0,
75

 m
m

²

G
Y

0,
75

 m
m

²

G
Y

0,
75

 m
m

²

G
Y

0,
75

 m
m

²

G
Y

0,
75

 m
m

²

G
Y

0,
75

 m
m

²

G
Y

0,
75

 m
m

²

NP10024.2/

GF10024.3/

NK_Ein13.2/

Geno_F25.3/
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Name

Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

Analoge Ausgänge A1-A5

BHKW

08.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

SpnB
SmTo

EL4031
Analog Ausgang

-40A5

EL4014
Analog Ausgang

-40A4

EL4014
Analog Ausgang

-40A4

EL4014
Analog Ausgang

-40A4

EL4014
Analog Ausgang

-40A4

Messwerte Leistung nach Extern
0..20mA

BHKW
Ist-Leistung 

BHKW
Blindleistung

NSM
Freigegebene-Leistung

in % 

1

A5

Fernsteuerung Cos Phi

/40.6

3

+

7

-

4

-

8

S

1

A1

BHKW Sollwertvorgabe
50-100%

/40.6

2

M

5

A2

NSM
Freigegebene-Leistung

in % 

/40.6

6

M

3

A3

BHKW Ist-Leistung

/40.6

4

M

7

A4

BHKW Blindleistung

/40.6

8

M

Kunde
Extern

PE 44.1/

WS+22.5/

SW-22.5/

PE40.8/

Is
t+

/

Is
t-

/

Bl
in

d+
/

Bl
in

d-
/

Fr
ei

+
/

Fr
ei

-
/

CosPhi+/7.1

CosPhi-/7.1
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Name

Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

Analoge Eingänge E1-E8

BHKW

08.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

SpnB
SmTo

EL3048
Analog Eingang

-40A6

EL3048
Analog Eingang

-40A6

EL3048
Analog Eingang

-40A6

EL3048
Analog Eingang

-40A6

EL3048
Analog Eingang

-40A6

EL3048
Analog Eingang

-40A6

EL3048
Analog Eingang

-40A6

EL3048
Analog Eingang

-40A6

Ext. Sollwert
Cos Phi
0..20 mA

Netzbezugssignal
(extern)

0..20 mA

Externer Sollwert
Gleitende Fahrweise
0..20 mA = 50..100%

Leistung
(nur in Verbindung
mit Anwahl Strom

wirksam)

Signale von Extern

Ext. Leistungssollwert
0-20 mA entspricht
50-100% Leistung

Ext. Sollwert
Cos Phi
0..20 mA

Netzbezugssignal
(extern)

0..20 mA

1

E1 /40.7

Ext.Leistungssollwert
BHKW 50-100%

5

E2 /40.7

Ext. Sollwert CosPhi

2

E3 /40.7

Netzbezugsregelung
(extern)

6

E4 /40.7

Reserve

3

E5 /40.7

Reserve

7

E6 /40.7

Reserve

4

E7 /40.7

Reserve

8

E8 /40.7

Reserve

-X1 16
+

17
-

PE PE18 19 PE20 21

Kunde
Extern

+ - S + - S + - S

PE43.8/

L-40.8/
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Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

3-Phasen-Leistungsmessung
a 09.10.19

BHKW

08.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

PflpStrommessung

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

SpnB
SmTo

EL3443
Leistungsmessung

-40A7

EL3443
Leistungsmessung

-40A7

a

bcd

1

L1 /40.8

BHKW Leistungsmessung
L1 / L2 / L3 / N

2

L2

3

L3

4

N

6

IL2

7

IL3

8

N

5

IL1 /40.8

BHKW Leistungsmessung
IL1 / IL2 / IL3 / IN

1
-X7

BN
0,

75
 m

m
²

L10 N3.8/

L20 N3.8/

L30 N3.8/

N N3.8/

T4_bu1.8/
T5_bu1.8/
T6_bu1.8/

T4_br1.8/
T5_br1.8/
T6_br1.8/
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Name

Anlage
OrtVitobloc 200 EM-6/15 R3

46Zustand

Übersicht CAN-Bus

BHKW

08.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

SpnB
SmiR

LON
3000BBS 3000

Bosch Zündung

CAN-XCAN

Diagnose
Stecker Telecontrol

LAN

CAN

-XDIAG

Beckhoff
CX8050

CAN

-15A3Stecker 42 Stecker 44-15A2

-8A1

Schaltschrank

-15A4

Motor

-40A1
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31Zustand

Aufbau, Montageplatte (Kanäle)

BHKW

08.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

SpnB
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m
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31Zustand

Aufbau, Montageplatte 

BHKW

08.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Ers. f.Urspr. Tel.08191/9279-0
86899 Landsberg, Emmy-Noether-Str.3

Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Fax.9279-23
Serien-Nr.
Modul-Nr.

SpnB

-2
5K

12

-1
5A

2

-9
A1

-1L+/L-

-N/PE

-1
T1

-1
T3

-2F1

-1F1

-2F2

-2F3

-5F1
-5F2

-5F3 -5F4

-26K1

-6
A2

-X1

-X5

-X1

-X5 -6
A1

-X6

-X2

-6F7 -6F8

-X6

-8F1-10F1 -10F2-12F1 -13F1

-8F2

-3
A1 -1
A1

-1
Q

1
-1

3K
3

-25K5
-25K6-25K10

-26K3
-26K5

-4K1

-8K1

-11K1

-11K2

-13K1

-13K2

-13K4

-25K1

-25K4
-25K11
-26K12

-26K2

-15A4

-15F1

-1
5A

3

12V

H-0-A
H-0-A

Netz

Geno

SS Spg.

NM Spg.

8

N

1

L1

5

IL
1

2

L2

6

IL
2

3

L3

7

IL
3

4

N

1

O
1

5

O
2

2

-

6

-

3

O
3

7

O
4

1

O
1

3

-

7

-

4

S

8

S

C
AN

op
en

Ad
dr

: 0
..9

9

S1
01

TC BF D
IA

S1
02

5

0V

124
V

2

+

6

+

3

-

7

-

4

PE

8

PE

1O
1

9-

2O
2

10

-

3O
3

11

-

4O
4

12

-

5O
5

13

-

6O
6

14

-

7O
7

15

-

8O
8

16

-

1I1

9+

2I2

10

+

3I3

11

+

4I4

12

+

5I5

13

+

6I6

14

+

7I7
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+

8I8
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+
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8 7
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5

432

1
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0

8 7
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H
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FF
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X
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50
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01
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