
Meine Heizung 2002 installiert: 

 

  



Meine aktuellen Einstellungen. Kann sein, dass ich über „N“ höhere Temperaturen angefordert habe, weil am Vorlauf der FBH zu wenig Temperatur war!!! 

 

      

 

 



Das ist der Heizkreis für die FBH. 

Unten der Mischer und die Heizkreisförderpumpe. 

Oben die der Vorlauftemperatursensor. 

 

Aktuell: 45°C Vorlauf und 39°C Rücklauf. Ist der Rücklauf nicht zu warm im Verhältnis zum Vorlauf? 

 

 

Heizkreis für Heizkörper….! 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlauf FBH geht zur Stellmotorbank. 

 Interessant ist dabei die voll geöffneten 

 Kreise für Bad und Küche!!  

Bad und Küche sind voll offen!! 



 

 

Bei der Heiskreisförderpumpe ist der markierte Bereich eingestellt →geregelte Betrieb konstant Druck (für 

Fußbodenheizung mit Thermostatventil)  

 

 

 

 

 

 

Ich habe aktuell eine relativ hohe Vorlauftemperatur , aber die Bodenheizung im Bad und in der 

Küche ist nur mäßig warm!!! 

 

Die Pumpe läuft nicht und der Mischer ist geschlossen. 

 

Wenn ich den Strom abschalte und nach 5 Min. wieder den Strom einschalte, dann läuft eigentlich 

alles kontant …die FBH Pumpe läuft und der Mischer öffnet in kleinen Schritten 80%.  

Aber mitten drin bleibt die Heizung bei so 45°C Vorlauf und 40° Nachlauf stehen und Förderpumpe 

ist aus und der Mischer geschlossen, obwohl die Bodenheizung im Bad und der Küche mehr 

Wärme wollen (Ventile voll offen!!!) 

 

Aktuell keine Störung , hatte aber diese Woche mal A5 drauf! Jetzt keine Störung. 



P.S normalerweise sind Niveau und Steigung viel niedriger eingestellt. Lasst Euch nicht verwirren. Hab nur mehr Heizleistung haben wollen.  


