
Weder Verdichter noch Gasbrenner an 

 

 

Sekundärpumpe läuft, Verdichter und Gasbrenner nicht in Betrieb 

 

 

 

 

Während Verdichter läuft, steigt Vorlauftemperatur bis auf 57 Grad an, dann wird Verdichter 
abgeschaltet. Aufnahme weniger Sekunden nach Abschalten Verdichter

 



 

 

 

 

 

Zur Info aktuelle Parameter  


