
Vitotrans 353 Frischwasserstation Baujahr 2014.

Display blinkt rot. Fehler Zirkulationspumpe. Fehleranzeige gelöscht.

Alles in Ordnung.

Einige Tage später zeigt sich das gleiche Problem. Vorgang wiederholt, die Pumpe läuft einige Tage

problemlos, dann wieder das gleiche Problem, Display blinkt rot.

Was ist zu tun?

            Pumpe läuft wieder.


