= Beispiel 9
Panasonlc Hydraulische Entkopplung der Heizkreise liber Pufferspeicher

Schichtenspeicher zur Speicherung von Warme fiir Warmwasserbereitung im oberen
Bereich (Uber Frischwasserstation) und Warme fur Heizung im unteren Bereich
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Schematische Darstellung — einschlagige Normen
und Richtlinien sind zu beachten!

1 Kaltwasseranschluss
2 Raumthermostat
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