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gemessene Spannung
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Hinweis
Dieses Schaltschema gilt nur im Zusam-
menhang mit dem Einsatz von
Viessmann Produkten.

dAA, dAB Gaskombiregler
fA Brenneranschluss

aYA Gasdruckwächter
aYF Glühzünder
A Regeleinschaltung
B Regelabschaltung
C Betriebsstellung

Eingangssignal
Ausgangssignal

Brenneransteuerung zweistufig, Best.-Nr. 7838537

Teileverwendung

Als Ersatz für die Brenneransteuerungen, Best.-Nr. 7251705, 7251809, 7273143,
7273276, 7751705, 7751809, 7773143, 7773276, 7812929, 7812954, 7822649.

Brenneransteuerung einstufig, Best.-Nr. 7838536 (Fortsetzung)
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