
Moin die Wissenden :
Habe in Betrieb 
Solarthermie mit Vitocell 333 + vitodens 200 -w WB2B + vitocell 100. Wahrscheinlich
hydraulisch falsch verbunden. Steuergerät Solartrol-M
1. Solar ok 
2. Vitodens zur WW Erzeugung auf 50 Grad, Testzwecke, 
3. Vitocell 100 zeigt 50 Grad,  auch auf S2 der Solartrol, 
3. Temp in Vitocell 333 steigt da Kollektortemp. Über DifferenzTemp 1, Solar ok
4. Sensor S3 und S4 ca 80 Grad
5 WW an Zapfstellen sehr warm...ca 70 Grad D. H. Denke ich , das WW geht direkt zu den
Zapfstellen und heizt nicht den Vitocell 100 auf.

Habe das nicht selbst gebaut, Firma ist vom Markt.
Sicher reichen die Angaben nicht aus
Sehe nicht durch.
Danke
Jan


